


4. Test sensor: Place sensor in secondary pan and add enough water to the pan to cover contacts (approximately ¼ inch).  LED will           
     illuminate and HVAC unit will stop running if wired correctly





4. Coloque el sensor en la bandeja secundaria.  Anada agua a la bandeja hasta que el agua cubra los contactos (aproximadamente ¼ de pulgada).  Si ha sido installado     
    correctamente, el LED se iluminara y la unidad de HVAC dejara de funcionar 


